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	Trusselsscenarie nr.  FORMDROPDOWN 

	Navn: Langvarig strømafbrydelse 

	Truslens kategori/

hændelsestype
	 FORMDROPDOWN 
 Jeres organisation/område bliver ramt af følgerne af omfattende net- og kraftværksudfald. 

	Overordnet hændelsesforløb
	Udfaldene medfører en strømafbrydelse i hele jeres geografiske region. Efterhånden som tiden går, falder stadig flere nødstrømsanlæg ud på grund af manglende brændstof. Batteridrevne back-up systemer o.l. falder ud efter nogle timer.

	Geografisk udbredelse
	 FORMDROPDOWN 
 Strømafbrydelsen påvirker hele regionen samt strøm leverancerne mellem regionen og udlandet.

	Varighed
	 FORMDROPDOWN 
 Strømafbrydelsen varer 3 dage.

	Tidsmæssig placering
	 FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 
 Uheldet sker om vinteren på en hverdag indenfor normal arbejdstid.

	Varsel
	 FORMDROPDOWN 
      

	Truede personer/aktiver
	Strømsvigtet rammer hele regionen og påvirker straks alle aktiviteter og funktioner, der er afhængige af strøm, herunder kommunikationssystemer, IT-systemer, tyverialarmer, offentlig og privat transport, tankstationer, forretninger, varmesystemer (både olie, naturgas og fjernvarme) og meget andet.

	Baggrund for scenariet
	 FORMDROPDOWN 
  USA og Canada blev i 2003 ramt af en længerevarende strømafbrydelse, hvor ca. 50 mio. mennesker blev berørt. I 2003 blev Italien ramt af en kortvarig strømafbrydelse, som ramte hele fastlandet. Danmark og Sydsverige var i 2003 ramt af en strømafbrydelse af ca. 6 timers varighed på grund af et teknisk nedbrud i Sydsverige.

	Umiddelbare årsager til at scenariet realiseres
	 FORMCHECKBOX 
 Naturskabte påvirkninger 

 FORMCHECKBOX 
 Tilsigtede menneskelige handlinger 

 FORMCHECKBOX 
 Utilsigtede menneskelige handlinger

 FORMCHECKBOX 
 Tekniske fejl 

 FORMCHECKBOX 
 Organisatoriske fejl 

Afbrydelsen skyldes en lang og næsten sammenfaldende række net- og kraftværksudfald forårsaget af flere samtidige dimensionerende hændelser. Disse fejl fører tilsammen til det endelige sammenbrud i netværket. 
Genopstart af netværket er afhængig af opstart af enkelte specielle kraftværker, som kan starte op fra dødt net, alternativt spændingssætning fra henholdsvis Sverige eller Tyskland. De store kraftværksblokke og vindmøllerne kan ikke anvendes før der er spænding på nettet.


	Andre væsentlige oplysninger om trusselsscenariet
	Temperaturen de pågældende 3 dage er under -5 °C  med blæst, hvilket giver betydeligt forøget efterspørgsel på el og besværliggør  reparationsarbejdet.  
Manglende opvarmning vil dermed være blandt de potentielt alvorligste konsekvenser af strømafbruddet . Olie- og naturgasfyr vil ikke virke. Formentlig vil fjernvarmeforsyning heller ikke fungere, da husstandenes pumpesystemer er eldrevne. Der kræves derfor tiltag ift.ældre og svækkede personer, flere skoler og daginstitutioner vil sandsynligvis holde lukket, ligesom mange mennesker vil være uvillige til at møde op i fuldt omfang på kolde arbejdspladser. 

Afhængigt af det omfang der er foretaget sikring gennem nødstrømsanlæg m.m., vil strømafbrydelsen også give betydelige problemer for fødevareforsyning og finansielle transaktioner. Det handler dels om produktionsanlæg og distributionssystemer, dels om butikker og lagre, som kræver køle- og fryseanlæg, samt om betalingsmuligheder, bl.a. scannere og Dankort-terminaler. 

Strømafbrydelsen vil ligeledes give omfattende transportproblemer. Benzinstationer og private olie- og benzinlagre vil som hovedregel ikke fungere. Trafiksignaler vil ikke fungere, og der kan være problemer med at opretholde visse kontrolrumsfunktioner. 

IT- og telekommunikationssystemer vil også blive påvirket i varierende omfang. Mange mobiltelefonnet vil ikke virke efter nogen tid, og der kan være konsekvenser for fastnettet og overordnede it-systemer, bredbånd, servere, internet-udbydere m.v.

Ovenstående liste af problemer er langt fra udtømmende.
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